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В октябре 2005 г. (Штуттгарт, Германия) и сентябре

2006 г. (Цюрих, Швейцария) состоялись две междуна-

родные конференции, посвященные проблемам орга-

низации водно-химических режимов на тепловых и

атомных электростанциях.

Основным их организатором была всемирно извес-

тная фирма Роwег Plant Сhemistry во главе с А. Бурси-

ком. В них приняли участие специалисты из более чем

20 стран: от США и Канады до Японии и Австралии.

Основные вопросы на конференции в Штуттгар-

те — это поведение органических веществ в трактах

основного и вспомогательного оборудования и приме-

нение полиаминов для защиты поверхностей теплооб-

мена от коррозии. Конференция в Цюрихе была посвя-

щена организации и проведению автоматического при-

борного химического контроля теплоносителя и газо-

вой среды на ТЭС и АЭС.

В работе обеих конференций приняли участие про-

фессора и сотрудники МЭИ и Ивановского государс-

твенного университета.

В Штуттгарте были обобщены результаты исследо-

ваний поведения продуктов деструкции органических

веществ в пароводяном тракте энергоблока и даны ре-

комендации по их контролю.

Основными источниками поступления органичес-

ких веществ в тракт энергоблока названы:

добавочная (обессоленная природная) вода;

присосы охлаждающей воды в конденсаторах тур-

бин;

турбинные масла;′

продукты деструкции ионитов блочной обессолива-

ющей установки (БОУ).

Основными средствами контроля органических ве-

ществ определены:

анализаторы общего органического  углерода

(ООУ-ТОС);

жидкостные анализаторы ионной хроматографии.

Были предложены основные мероприятия по сни-

жению уровня органических веществ в питательной

воде:

подбор методов и средств очистки воды на водо-

подготовительной установке (макропористые иониты,

обратный осмос, термическая дистилляция);

своевременная замена (или восстановление) анио-

нитов БОУ;

разработка надежных и доступных средств контро-

ля потенциально кислых веществ в питательной воде

энергетических котлов.

Вопросы применения октодециламина, хеламина и

других полиаминов обсуждались при активном учас-

тии Т.И. Петровой. Доклады опубликованы в журнале

Роwег Plant Сhеmistry в 2006 г. Тематика Цюрихской

конференции была следующая.

Нормативные и руководящие документы. В докла-

де «Обязательные и желательные измерения на энерго-

блоках АЭС» (F. Воttchеz, W. Rubble, Германия) рас-

смотрены национальные и международные руководя-

щие документы; в сообщении «Минимальные требова-

ния к СХТМ пароводяного тракта энергоблока»

(W. Lеуе, Е. Maudhan, Германия) обсуждаются вопро-

сы правильного отбора представительных проб и хи-

мического контроля теплоносителя; в докладе «Новое

европейское законодательство» (Н. Gаss, Германия) —

требования к автоматическому химическому контролю

согласно стандарту ЕN 14181.

Модернизация систем отбора проб теплоносителя

и калибровка приборов. В докладах: «Модернизация

систем отбора проб на АЭС» (О. Кimura, SWAN,

Швейцария) и «Калибровка промышленных анализато-

ров по пароводяному тракту электростанций»
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(Е. Maughan, Германия) рассмотрены проблемы полу-

чения достоверных результатов непрерывных измере-

ний в предельно чистых водах типа турбинного кон-

денсата и питательной воды энергоблоков.

Новые методы и системы автоматического хими-

ческого контроля качества теплоносителя. Представ-

лены разработки фирмы Ultra Аnаlytics (Швейцария):

«Люминесцентный датчик кислорода» (N. Ledermann)

и «Мониторинг натрия в пароводяном тракте электро-

станции» (Е. Ваsset). В докладах: «Метод непрерывно-

го мониторинга и выборочного контроля проб котло-

вой воды» (L. Наncоck, США), «Совершенствование

хроматографии ионов» (D. Jensen, Dionex, США) и

«Система химико-технологического мониторинга на

АЭС» (D. Meils et al., LLC) дано описание сложных из-

мерительных систем.

Новые методы контроля топочных процессов. По

этой теме были сделаны доклады «Развитие техноло-

гии сенсоров газа в процессах горения» (S. Аkbar,

Р. Duttа, США) и «Контроль газообразной эмиссии»

(Т. Karres, Германия).

Авторами настоящей статьи на Цюрихской конфе-

ренции были сделаны два доклада. В первом представ-

лен новый метод косвенного определения потенциаль-

но кислых веществ в питательной воде прямоточного

котла, основанный на измерениях электропроводности

Н-катионированных проб питательной воды и пара.

Второй доклад посвящен разработке новой измери-

тельной системы АПК-051, выполненной совместно с

НПП «Техноприбор» (Москва) и использованной при

изучении автоматического химического контроля ка-

чества питательной и котловой воды барабанных

котлов.

По материалам Цюрихской конференции Роwег

Plant Сhеmistry издается CD, аннотация которого пред-

ставлена в одноименном журнале и в Интернете (http://

www.ppchem.net, E-mail: info@ppchem.net).


